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Trappa: typ ABC-solutfions Varia-X eller likv.
Fyllning med svetsat tradgaller 30x30x3 mm i
diamantformat. Trappsteg typ LYX3311s eller likv.
Inklusive kontrastmarkering. Allt mattlackad gra,
kulor enligt senare besked. Inklusive skyddbur pa
gatuplan. Material och kulor lika trappa.
Utformningen skall uppfyllas barnsakerhet.
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Uteplatser: Enligt material och
kulorbeskrivning.
| samrad med L.
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HANVISNINGAR

SE TEKNISK BEDKRIVNING EL/TELE
HUVUDLEDNIGNSSCHEMA SE RITNING E-63-8-001
SE BILAGA 1: ARMATURFORTECKNING

FORESKRIFTER
TOMROR FORLAGGS SA ATT GOD OMDRAGBARHET UPPNAS
AREAANGIVELSE | BORJAN PA LEDNING GALLER HELA
LEDNINGENS LANGD INKL AVGRENINGAR

DAR EJ ANNAT ANGES:

VAGGUTTAG 300 OFG

3G1,5 VID DOLD FORLAGGNING, EQLQ 3G1,5 VID UTVANDIG
FORLAGGNING. )

APPARATER MONTERAS INFALLT.
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1-FAS 16A UTTAG FOR UGN VIA 3G2,5 300 0G
1-VAGS UTTAG FOR MICRO MONTERAS 10000G
1-VAGS UTTAG FOR TVATTMASKIN MONTERAS 7000G
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FORKLARINGAR
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D 1ST RJL5 UTTAG
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2 25T RILS UTTAG, INFALLT

& BRANDVARNARE BATTERIDRIVEN
CENTRALUTRUSTNING PASSERKONTROLL
ARMBAGSKONTAKT MONTERAS 800MM GFG

@® OPPNATRYCKKNAPP MONTERAS 1000MM GFG
[Z=] KORTLASARE MONTERAS 1000MM OFG

[=] KORTLASARE/PORTTELEFON MED KNAPPSATS

MONTERAS 1000MM OFG

DORRAUTGMATIK BOX (INKOPPLING)
DELNINGSBOX DORRMILJG

[1] RWC ATERSTALLNING/NGDSINGNALKNAPP MONT 700MM OFG
RWC LARMTRYCKKNAPP MONT 200MM OFG

RWC SINGNALTRYCKKNAPP/DRAGKNAPP MONT 550MM OFG

® SINGNALLAMPA MED KALLELSESINGNAL MONT 2200MM OFG

@ TRANSFORMATOR

HANVISNINGAR
SE TEKNISK BESKRIVNING EL/TELE.

DAR INGET ANNAT ANGES:
DATAKABLAGE PDS 4x2x0,5 UTP Kat 6, Optofiber 2x10/125
PASSERSYSTEMKABLAGE Aptuskabel 1, ELAXB 1x4x0,5

NATSCHEMA SE RITNING E-64-8-001

FORESKRIFTER
DATAUTTAG 3000G OM EJ ANNAT ANGES.
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De( bATA STALL
IT/MEDIACENTRAL LAGENHETER

D 1ST RJL5 UTTAG

IEI 2ST RJL5 UTTAG, UTANPALIGGANDE

2 25T RILS UTTAG, INFALLT
& BRANDVARNARE BATTERIDRIVEN
CENTRALUTRUSTNING PASSERKONTROLL
ARMBAGSKONTAKT MONTERAS 800MM GFG
@® OPPNATRYCKKNAPP MONTERAS 1000MM GFG
[Z=] KORTLASARE MONTERAS 1000MM OFG
[=] KORTLASARE/PORTTELEFON MED KNAPPSATS
MONTERAS 1000MM OFG
DORRAUTGMATIK BOX (INKOPPLING)
DELNINGSBOX DORRMILJG
[1] RWC ATERSTALLNING/NGDSINGNALKNAPP MONT 700MM OFG
RWC LARMTRYCKKNAPP MONT 200MM OFG
RWC SINGNALTRYCKKNAPP/DRAGKNAPP MONT 550MM OFG

® SINGNALLAMPA MED KALLELSESINGNAL MONT 2200MM OFG

@ TRANSFORMATOR

HANVISNINGAR
SE TEKNISK BESKRIVNING EL/TELE.

DAR INGET ANNAT ANGES:
DATAKABLAGE PDS 4x2x0,5 UTP Kat 6, Optofiber 2x10/125
PASSERSYSTEMKABLAGE Aptuskabel 1, ELAXB 1x4x0,5

NATSCHEMA SE RITNING E-64-8-001

FORESKRIFTER
DATAUTTAG 3000G OM EJ ANNAT ANGES.
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FORKLARINGAR

De( bATA STALL
IT/MEBIACENTRAL LAGENHETER

2, 1ST RILS UTTAG

' 2ST RJL5 UTTAG, UTANPALIGGANDE

2 25T RILS UTTAG, INFALLT

& BRANDVARNARE BATTERIDRIVEN
CENTRALUTRUSTNING PASSERKONTROLL
ARMBAGSKONTAKT MONTERAS 800MM GFG

@® OPPNATRYCKKNAPP MONTERAS 1000MM GFG

[Z=] KORTLASARE MONTERAS 1000MM OFG

[=] KORTLASARE/PORTTELEFON MED KNAPPSATS

MONTERAS 1000MM GFG

DORRAUTOMATIK BOX (INKOPPLING)
DELNINGSBOX DORRMILJG

[1] RWC ATERSTALLNING/NGDSINGNALKNAPP MONT 700MM OFG
RWC LARMTRYCKKNAPP MONT 200MM OFG

RWC SINGNALTRYCKKNAPP/DRAGKNAPP MONT 550MM OFG

® SINGNALLAMPA MED KALLELSESINGNAL MONT 2200MM OFG

@ TRANSFORMATOR

HANVISNINGAR
SE TEKNISK BESKRIVNING EL/TELE.

DAR INGET ANNAT ANGES:
DATAKABLAGE PDS 4x2x0,5 UTP Kat 6, Optofiber 2x10/125
PASSERSYSTEMKABLAGE Aptuskabel 1, ELAXB 1x4x0,5

NATSCHEMA SE RITNING E-64-8-001

FORESKRIFTER
DATAUTTAG 3000G OM EJ ANNAT ANGES.
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