
INTYG . OVK
Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts idenna byggnad

Fastighetsbet: BACKÅKRA7,
Adress; Spanielgatan Z-13, STOCKHOLM
Byggnad: BrfUnit6

Systemnr Betjänar

LB 03 Bostadsadress

NåSta
*Resultat Besiktning besiktning

G 2020-tt-13 2023-tt-13
Spanielgatan 9

LB 03 Bostadsadress G 2020-11-13 2023-tt-13
Spanielgatan 7

LB 03 Bostadsadress
Spanielgatan 11

G 2020-11-13 2023-11-13

Kontrollant: Anders Elg
Behörighet Riks K 2323, SwedcertAB
Företag:

Adress:
Ort:

OVK-VENTILÅTION

^nders 
€i9

IiiH!n'*'aNFlfikidi"

OVK-VENTILATION
Kyrkogatan 8

64530 STRÅNGNÄS

Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skail
byggnadens ägare anslå intyget på
väl synlig plats i byggnaden.

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd
*Resultat: EG = Ej Godkånt, G = Ggdkänt



INTYG . OVK
Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts idenna byggnad

Fastighetsbet: BACKÅKRA7,
Adress: Spanielgatan 7-I3, STOCKHOLM
Byggnad: BrfUnit6

Systemnr

LB 03

Nästa
Betjänar *Resultat Besiktning besiktning

Bostadsadress G 2020-11-13 2023-ll-13
Spanielgatan 13

Kontrollant:

Behörighet:

Företag:

Adress:
Ort:

Anders Elg
Riks K 2323, Swedcert AB
OVK-VENTILATION
Kyrkogatan 8
645 30 STRIiNGNÅS

OVK-VENTTLÅTION
Ånders Elg

h;kt,g' .lvilKto.i!
Enligt SFS 201 1:338 kap 5, 6 § skal
byggnadens ägare anslå intyget på
väl synlig plats i byggnaden.

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd
*Resultat: EG = Ej Godkänt, G =



OVK-VENTILATION
Anders §lg

lnjustering . öYl(.brsikrning

Besiktningsprotokoll
Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem

(OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1

Sida 1 av 2

Fastigheten

leferens nr:... FunkiS A
)lats för stämpel

astighetsbeteckning/Byggnadsnummer

BACKÅKRA 7 /
Byggnadens adress

Spanielgatan 7-13

rostnr

r1548
)rt

STOCKHOLM
lyggnadsägaro

Brf Unitd

Jostadrgss

Spanielgatan 7

rostnr

11548
lrt
STOCKHOLM

:aktureringsadress

LAVENTILATIONAB
)ostadress

ÄNcnu os

,ostnr

153 96
)rt

MÖLNBO
råslighetsansvafi g/Förualtare

Brf Unitö
[elefonnummer -ax Fpost

)riftansvar

Brf Unitö
telsfonnummer -ax !posl

(ommun

Stockholm kommun

,ostadress

Box 8314

,ostnr

104 20

f,rt

STOCKHOLM
nternt byggnadsnamn

Brf Unitd
nteml nummer /erksamhet

Bostadsrättsftirening
]ruksarea

644 rn2
\ntal lågenheter \ntal lokaler

Besiktn n
jal«unnrg

Anders Elg
-oretag

OVK-VENTILATION
\oress

Kyrkogatan 8

JOSmr

64s 30
)rt

STRÄNGNÄS
telefon

0709-s7 t2 50

-ax )-post

anders. elg@ovk-ventilation. se

:unkiS medlnr

1355
lehörighet

RiksK
iertifil(atnr

2323
)ert-org

Swedcert AB
Giltighetstid

2023-04-10
Jnderskriftsdatum

20t1t3
Protokoll med bilågor finns hos byggnadsnåmnden och fastighetsägaren.

Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

lngår samtliga vent.system för byggnaden idenna besiktning p Ja ! Nej Besiktningsresultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt

i§Ystemnr, Besiktn:
intervall.

Bd§ikining Besiktii.
idäiltat

,,Omöeslkqing,:.
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iNästa::heiittnhg Märp.ro--tql(ol!

' ': {bif)rni,,',,',

LB 03

LB 03

3ar 2020-11-13 G 2023-tt-13 BBR 2I

3ar 2020-rr-13 G 2023-tt-13 BBR 2I

LB 03 3åx 2020-tt-13 G 2023 I t-13 ::*'l
BBR 2ILB 03 3är 2020-tr-13 G 2023 I l-13

Besiktningsresultat

Ptl-qgg3r: '! 
-=,4tgql9q: innan lasta ov_r z = atgaraas snarast 0 = lnformation som tigger utanför oVK-uppdraset
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LB 03

LB 03

LB 03

Fläkr Se bifogat luftflödesprotokoll (OVK-

YENTIIATI9N) 9lt:l1 ?9?.9: ll . 1.1

Se bifogat luftflödesprotokoll (OVK-

_VE_YI!ATIoN) 9lt111 ?g? g: I 1 : 13

Se bifogat luffiödesprotokoll (OVK-
VENTILATION) daterat 2020-l l-13

LB 03 (13)

Flöde LB 03 (nr I l)

Flöde 1 LB 03 (7)



OVK enl BFS 2011:16, OVK 1 BACKÅKRA7/ Sida2av2

Allmänna omdöme, Kommentarer

Denna besiktning omfattar fira stycken bostadsrättlägenheter på adressema Spanielgatan 7,9, 11,13.
De har egna FTX-system.

. LBO3
tysremnr

LB 03

:löde böruårde:

62163 Us

sysremryp

FTX
besrKrnrng$yp:

l:a besiktning
JvKnr: lByggår: I Ombyggår:s lzorz I

,e!änar

Bostadsadress Spanielgatan I I
'laering:
Teknik/frd, entrEplan

iamkör: lilftstid helfart:

Vid högre personbelastning
)riftstid delfart:

Kontinuerligt 90 I 90 o/o

'idigare OVK besiktn lRitnnr:

lv-sz-r-:ro-r
litndatum:

2017-09-12

:lödesprotff:

OVK-VENT.

rlödesprotdatum: 
lOvrigdok:

2020-t1-t3 I

:j kontrollerat Del:
=j 

kontrollerat Oreak

Systeminformation - LB 03
iystemnr

LB 03

'lode börvärds:

62/63 Us

iystemtyp: 
I 
Besiktningstyp:

FTX ] l:a besiktning
JVKnr: Eyggär: I Ombyggår:s lzon I

,stjånar

Bostadsadress Spanielgatan I 3

rlaGring:

Teknik/frd, entr6plan
iamkör: friftstid helfarl

Vid högre personbelastning
)riftstid delfart:

Kontinuerligt 90 I 90 o/o
-idigare 

OVK besiktn iitnnr:

v-57-l-310-3
titndatum:

2017-09-12

:lödesprotnr:

OVK-VENT.
lödesprotdatum:

2020-11-13
Övrigdok

:j kontrolleEt Del: ;j kontrollerat Orsak

Systeminformation - LB 03
iystemnr

LB 03

'r00e ooryaloe

62/63 Us

iyslemtyp

FTX
Besiktningstyp:

l:a besiktning,
JvMr: tsyggår: iOmbyggår:B lzorT I

tet ånar:

Bostadsadress Spanielgatan 7

rläcering:

Teknik/frd, entr6plan
iamkör: )riftstid helfart:

Vid högre personbelastning
)riftstid delfart:

Kontinuerligt 90190%
tidigare OVK besiktn litnnr:

v-57-l-310-3
litndalum:

2017-09-12

:lödesprotnr:

OVK.VENT.

:lödesprotdatum:

2020-tt-13
Ovrigdok:

:j kontrollerat Del: :j kontrollerat OEak

. LBO3
iystemnr

LB 03

'lode borvärde:

62/63 Us

iysremtyp:

FTX
Besiktningstyp:

l:a besiktning
)VKnr: Byggår: i Ombyggår:s )zon I

reqånar:

Bostadsadress Spanielgatan 9

,lacering:

Teknik/frd, entrdplan
amkör: )riftstid helfart:

Vid högre personbelastning
)riflstid delfårt:

Kontinuerligt 90190%
Tidigare OVK besiktn lilnnr:

v-57-l-310-3
litndatum:

2017-09-12

:lödesprotnr

OVK-VENT.

;lödesprotdatum:

2020-tr-13
Övrigdok:

:i kontrollsrat Del: :j kontrollerat Orsak

AndersErg Å2 OVK-VENTILATION 0709-57 12 50



OVK-VENTILATION
Ånders Elg

lnl§r.rn's' Ov(-1,§i!r0ing

0709-57 12 50 Sakkunnig LUFT (OVK)

LUFTFLöDESPROTOKOLL 2020-11-13 sida 1 (1)

SYSTEM:
ADRESS:
LUFTFLÖOC:

LB 03
Spanielg atan 7
62 I 63lls

SIGN.

Anders Elg ry
IDENTIFIKATION TILLUFT Us FRÄNLUFT Us KOMMENTARl

AWIKELSERUM.NR. OBJEKT proi. uppmätt Pa läge proi. uppmätt Pa läse
ENTREVANING, PLAN 10

ENTRE/ 5 5 TD21-100
HALL 2xFD50-125
/UC/DUSCH/ 16 16 -10 FD41-100
TVATT FD50-125
KÖK 10 11 SKPl
forcering 20 35
ALLRUM/ 5 5 TD21-100

PLAN 11

TEKNIl(/FRD 3 3 2hät =Dil-140
ALLRUM/ 13 13 TD21-100
SOVRUM 13 13 TD21-100

PLAN 12
SOVRUM 7 7 TD21-100
SOVRUM 7 7 TD21-100
BAD 17 17 -10 FD41-125
SOVRUM 12 12 TD21-100

PLAN 13
FRD 2 3 2hät TUZ-lUU
WC/BASTU 15 15 r0 trD1-100

62 62 63 65 SUMMA DON .
FLODEN

UTSIGNALER 9lo/a 90% LBO3-TF/LBO3-FF

UNDERLAG Ritning
v-57-1-310-313

Caterad 2017-09-12
Anmärkning/Kommentar

Mätmetoder enligt SS-EN 16211:2015 (Ny standard)
ET2, ID3, ST1

MATINSTRUMENT
LoFlo Balometer (ALNOR)
Swema 233 (SWEMA)



OVK-VENTILATION
Anders Elg

lnj$r§ins' (}vx-b6ikdng

0709-57 12 50 Sakkunnig LUFT (OVK)

LUFTFLöDESPROTOKOLL 202A-11-13 Sida 1 (1)

SYSTEM:
ADRESS:
LUFTFLÖOC:

LB 03
Spanielgatan 9
62 I 63lls

SIGN.

Anders Elg ffi
IDENTIFIKATION TILLUFT Us FRANLUFT l/s KOMMENTAR/

AWKELSERUM,NR. OBJEKT proj. uppmätt Pa läge proj. uppmätt Pa läge
ENTREVANING, PLAN 10

ENTRE/ 5 5 TD21-100
HALL 2xFD5A125
WC/DUSCH/ 16 16 10 =D41-100
rVATT FD50-125
KÖK 10 11 SKPl
lorcering 20 35
ALLRUM/ 5 5 TD21-100

PLAN 11

TEKNII(FRD 3 3 2hät FD51-100
ALLRUM/ 13 13 TD21-100
SOVRUM 13 13 TD21-100

PLAN 12
SOVRUM 7 7 TD21-100
SOVRUM 7 7 TD21-100
BAD 17 17 -10 trD41-125

SOVRUM 12 12 TD21-100
PLAN 13

FRD 2 3 2 håt FD2-100
WC/BASTU 15 15 *0 FDl-100

62 62 63 65 SUMMA DON .
FLODEN

UTSIGNALER 90% 90o/o LBO3-TF/LBO3-FF

UNDERLAG Ritning
v-57-1-310-313

Caterad 2017-09-12
Anmärkning/Kommentar

Mätmetoder enligt SS-EN 16211:2015 (Ny standard)
ET2, ID3, ST1

MATINSTRUMENT
LoFlo Balometer (ALNOR)
Swema 233 (SWEMA)



OVK-YENTILA]TON
Anders Elg

lf, ;rlxili'l§. ()vx-§csikdng

0709-57 12 50 Sakkunnig LUFT (OVK)

LUFTFIöOESPROTOKOLL 2024-11-13 Sida 1 (1)

SYSTEM:
ADRESS:
LUFTFLODE:

LB 03
Spanielg atan 11

62 / 631/s

SIGN.

Anders Elg

IDENTIFIKATION TILLUFT Us FRANLUFT Us KOMMENTAR/
AW/KELSERUM,NR. OBJEKT proj. uppmätt Pa läse prol uppmätt Pa läge

ENTREVÄNING, PLAN 10
ENTRE/ 5 5 TD21-100
HALL 2xFD50-125
WC/DUSCH/ 16 16 -10 FD41-100
TVÄTT FD50-125
KÖK 10 11 SKPl
forcering 20 35
ALLRUM/ 5 5 TD21-100

PLAN 11

TEKNI}«FRD 3 3 2hät trD51-100

ALLRUM/ 13 13 TD21-100
SOVRUM 13 13 TD21-100

PLAN 12
SOVRUM 7 7 TD21-100
SOVRUM 7 7 TD21-100
BAD 17 17 10 FD41-125
SOVRUM 12 12 TD21-100

PLAN 13
FRD Z 3 2hät FD2-100
WC/BASTU 15 15 r0 FD1-100

62 62 63 65 SUMMA DON -
FLODEN

UTSIGNALER 90o/o 90o/o LBO3-TF/LBO3-FF

UNDERLAG Ritning
v-57-1-310-313

Taterad 2017-09-12
Anmärkning/Kommentar

Mätmetoder enligt SS'EM 621 1 : 201 5 ( Ny standarö
ET2, ID3, ST1

MATINSTRUMENT
LoFlo Balometer (ALNOR)
Swema 233 (SWEMA)



OVK-VENTILATION
Anders Elg

If, INd;!8' Ov'li-b6ik{iln$

0709-57 12 50 Sakkunnig LUFT (OVK)

LUFTFLöDESPROTOKOLL 2020-11-13 sida 1 (1)

SYSTEM:
ADRESS:
LUFTFLÖOE:

LB 03
Spanielgatan 13
62 / 631/s

SIGN.

Anders Elg

IDENTIFIKATION TILLUFT Us FRANLUFT Us KOMMENTAR/
Aw/IKELSERUM.NR. OBJEKT prol. uppmätt Pa läge prot. uppmätt Pa läse

ENTREVANING, PLAN 10
ENTRE/ 5 5 TD21-100
HALL ZxFD50-125
WC/DUSCH/ 16 16 -10 =D41-100
TVATT FD50-125
KÖK 10 11 SKPl
forcering 20 35
ALLRUM/ 5 5 TD21-100

PLAN 11

TEKNIl«FRD 3 3 2hät trD51-100
ALLRUM/ 13 13 TD21-100
SOVRUM 13 13 TD21-100

PLAN 12
SOVRUM 7 7 TD21-100
SOVRUM 7 7 TD21-100
BAD 17 17 10 cD41-125

SOVRUM 12 12 TD21-100
PLAN 13

FRD 2 3 2hät FD2-100
WC/BASTU 15 15 r0 trDl-100

62 62 63 65 SUMMA DON .
FLODEN

UTSIGNALER 90% 90% iBO3-TF/LBO3-FF

UNDERLAG Ritning
v-57-1-310-313

laterad 2017-09-12
Anmärkni!g/Kommentar

Mätmetoder enligt SS-EN !6211:2015 (Ny standard)
ET2, ID3, ST1

MATINSTRUMENT
LoFlo Balometer (ALNOR)
Swema 233 (SWEMA)


