392-10 LGH

Made in Sweden

PRODUKTINFORMATION ARTIKEL ART.NR FRANKE
60 cm 110.0314.077

Utdragbar spiskapa anpassad for centralventilation.
Elektronisk brytare, ledbelysning och motordrivet
spjall. Anvandarvéanlig med knappsats placerad pé den
utdragbara fronten. Den vita frontlisten ar utbytbar.

Bredd 60 cm

Osuppfangning 75 % vid 165 m3/h
(461/s)

Belysning 2x2Wled

Elanslutning 230 V skyddsjordad

Stickproppsanslutning
(Igh). Fast anslutning av
behorig elektriker (villa)

Montagehdjd min 450 mm for elspis
650 mm for gasspis
Kanalanslutning @125 mm
Tillbehor Frontlist i fargerna svart
och rostfri.

www.franke.se

s
o FRANKE



‘Boris 9(3[[67‘ AB PROTOKOLL ~ 21-NYB3383

UTSKRIVNINGSDATUM 210209 BRF UNITE
SPANTELGATAN 4
115 48 STOCKHOLM

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGEN AVSER * VENTILATION I LAGENHETER
FASTIGHET

KVARTER * BACKAKRA 7

ADRESS * SPANIELGATAN 4
POSTADRESS * 115 48 STOCKHOLM

AGARE * BRF UNITE

ANSVARIG ARBETSLEDARE *

FAST.NR *

UTLATANDE

BESIKTNING AVSER VENTILATION I 15 ST LAGENHETER SOM BETJANAS

AV ENVISTAR FLEX HOME FLAKTSYSTEM (LB02 POS 1).

INSPEKTION/HILALUCKOR AR MONTERADE I KOK TILL IRISSPJALL SAMT RENSLUCKOR
PA DOM MINDRE LAGENHETERNAS IMKANALER

KONTROLL AV TIDIGARE ANMARKNING UTFORD MED STICKPROV PA 3 ST LAGENHETER.
UTAN ANMARKNING.

d.’-_-—- !
BESIKTNINGSDATUM 210319 -
/é"‘__'-

BESIKTNINGSMAN TOM KELLER A R e oo i

ABEROPA DETTA PROTOKOLL VID FORFRAGAN. SKORSTENSFEJARMASTARE

Postadress Telefon: 08-739 12 50 Plusgiro: 10 86 50-3 Org. nr556764-3191
Bagspannarvagen 6 E-post: keller@sotare.com Bankgiro: 307 - 1024 Godkénd for F-skatt
175 68 JARFALLA

www.skorstensfejaren.se



INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

enligt BFS 2011

Fastighetsbet:
Adress:
Byggnad:

Systemnr

Kontrollant:
Behorighet:
Foretag:
Adress:
Ort:

116, OVK 1, har utférts i denna byggnad

BACKAKRA 7, Hus 2
Spanielgatan 4, STOCKHOLM
Brf Unité

Nasta
Betjanar *Resultat Besikining besiktning

15 Igh, utrymmen i kv. G 2021-02-23 2024-02-23

Anders Elg

Riks K, 2323, Swedcert AB
OVEK-VENTILATION
Kyrkogatan 8

645 30 STRANGNAS

Protokoll finns hos byggnadsé&gare och byggnadsnamnd
*Resultat: EG = Ej Godkant, G = Godkant

( e

Und@rskrift

Anders Elg

Iniustcrirg » OV-bosikining

OVK-VENTILATION

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall
byggnadens dgare ansla intyget pa

val synlig plats i byggnaden.




Besiktningsprotokoll

OVK-VENTILATION

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem
(OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1

Sidat1av2

| L
Anders Elg Referens nri.........ccoovviieciccnnes Funkls A
Injustering * OVK-besikrning plats far'stémpelm — — T -
Fastigheten
Fastighetsbeteckning/Byggnadsnummer :Byggnadens adress |Postnr {Grt
BACKAKRA 7/ Hus 2 ‘ Spanielgatan 4 | 11548 | STOCKHOLM
Wgnaﬂségar@ =L 1N Postadress ) - ;Postnr ] ion
Brf Unité Spanielgatan 7 | 11548 | STOCKHOLM
Faktureringsadress Postadress |Postnr |Ort
LA VENTILATION AB ANGEN 65 115396 | MOLNBO
Fastighetsansvarig/F orvaltare Telefonnummer Fax le-post
Brf Unité
Driftansvar [ Telefonnummer Fax e—posi )
Brf Unité
Kommun  |Postadress Postnr ot
Stockholm kommun Box 8314 104 20 STOCKHOLM
F}t_emt byggnédﬁna}ﬁ; =_Jil- TN Interr-lt. nu_rnmer _@Qﬁmé{' o o 75&53@3 Antal lagenheter ;'Antal Iokaler )
Brf Unité Bostadsrittsforening ca3 300 m2 15 |
Besiktningsman
Sakkunnig Féretag IAdress Postnr !Ort j j
Anders Elg OVK-VENTILATION i Kyrkogatan 8 = 645 30 | STRANGNAS
iTelefon Fax e-post FunkiS medinr | Underskrift
0709-57 12 50 anders.elg@ovk-ventilation.se | 1355 ! i
Behorighet | Certifikatnr Cert-org i §Gi|t\'ghe'ts"ti'c'x—m&ér's_b{riﬁsdat'u[ﬁ ‘,L b :
Riks K 2323 Swedeert AB | 2023-04-10 | 2/ 0307 |

Protokoll med bilagor finns hos byggna(!snémnden och fastighetsdgaren.

Besiktningsutlatande (+ sammanstélining av system inom byggnaden)

Ingar samtliga vent.system for byggnaden i denna besiktning Ja [ ] Nej \ Besiktningsresultat: EG = Ej Godkant, G = Godkant

Systemnr | Besikin. Besiktning Besiktn- Ombesiktning Nasta besiktning Matprotokoll Gallande
| intervall resultat senast (bil) nr ventilationsnorm
LB 02 - 3ar 2021-02-23 G } 2024-02-23 BBR 21
| I

Besiktningsresultat

System Komponent

LB 02 Flode

Forklaringar: 1 = atgérdas innan nasta OVK
LA il fdile:

0 = Information som ligger utanfér OVK-uppdraget

2 = atgardas snarast

Otéthet

Fléde
Gvrigt

1]
=
=
4]

| Fukt
Funktion

Anméarkning i klartext

‘ Se bifogat luftflédesprotokoll (OVK-
| VENTILATION) daterat 2021-02-23

|
|
|
|
|
|

Systemdel

|LB 02

Allmanna omddme, Kommentarer

Denna besiktning omfattarl5 st bostadsrittligenheter samt utrymmen i kéllarvaning pa adress Spanielgatan 4.




OVK enl BFS 2011:16, OVK 1

Systeminformation - LB 02

BACKAKRA 7 / Hus 2 Sida2av2

Ej—ksntrollerat Del:

1Ej kontrollerat Orsak

Systemnr Fléde borvarde: |Systemtyp: | Besikiningstyp: OVKnr: Byggar: Ombyggar,

LB 02 570/ 682 I/s | FTX 1:a besiktning 9 2017

Betjanar: B 7 F@rfﬁgi s o

15 Igh, utrymmen i kv. | Flidktrum, vindsplanet
samkor: |Drifistid heffart: ' N Driftstid delfart
Vid hogre personbelastning Kontinuerligt 40/61 %
Tidigare OVK besikin |Ritnnr: Ritndatum: " |[Fladesprotnr: [Fiadesprotdatum: | Ovrigdok: Sk
V-57-1-209-2 | 2017-09-01 OVK-VENT. ] 2021-02-23

Anders Elg %

OVK-VENTILATION

0709-57 12 50



OVK-VENTILATION 0709-57 12 50

Sakkunnig LUFT (OVK)

Anders Elg
LUFTFLODESPROTOKOLL 2021-02-23 Sida 1 (5)
SYSTEM: LB 02 SIGN.
ADRESS: Spanielgatan 4, hus 2 Anders Elg /-]vg
LUFTFLODE: 570/682\/s
IDENTIFIKATION TILLUFT I/s |FRANLUFT I/'s |KOMMENTAR/
RUM.NR. |OBJEKT |proj.|uppmétt[Pa| ldge | proj. | uppmitt | Pa |lige| AVVIKELSE
ENTREVANING, PLAN 10
2:1001 |ALLRUM/ 10 10 TD21-125
) ' - 5 TD21-100
SOVRUM | 6 6 i TD21-100
TVATT/KLK | . 3 14 FD41-125 .
AT SOVRUM | 8 - s |TD21-125 K
g WC/DUSCH ) 16 16 FD41-125
|lsovrum | 8| 6 TD21-100 ]
ol WC/DUSCH il 16 16 FD41-125
KOK ) % 10 SKP1
forcering 20 40 Utan strypbricka
2:1002 |ALLRUM 10 10 TD21-125
10 | 10 TD21-125 B
-~ |KoK ' 10 10 SKP1
b forcering . 20 40 Utan strypbricka
WC/DUSCH | | E T Bl 16 16 |FD41-125
2:1003 |ALLRUM 10 10 TD21-125
' ' 5 5 TD21-100 1
SOVRUM | 8 8 TD21-125
TVATT/KLK i ' 3 14 FD41-125 1
SOVRUM 6 | B 3 o - TD21-100
SOVRUM | 8 | 8 TD21-125
M WC/DUSCH 16 16 FD41-125 B
SOVRUM 6 6 ) TD21-100
~ |WC/DUSCH ' 16 16 "|FD41-125
|KOK 10 10 SKP1
forcering 20 40 Utan strypbricka
TRAPPHALL| 5 5
92 92 116 138 SUMMA
570 | 570 682 704 TOTALT
UTSIGNALER 43% 61% LBO2-TF/LBO2-FF
KANALTRYCK 60 160 LBO2-TF/LB0O2-FF

Anmaérkning/Kommentar

Ritningsunderlag V-57-1-209-214, daterad 2017-09-01

Mitmetoder enligt SS-EN 16211:2015 (Ny standard)

ET2, 103, §T1

MATINSTRUMENT

LoFlo Balometer (ALNOR)

Swema 233 (SWEMA)




OVK-VENTILATION

0709-57 12 50

Sakkunnig LUFT (OVK)

Anders Elg
LUFTFLODESPROTOKOLL 2021-02-23 Sida 2 (5)
SYSTEM: LB 02 SIGN. #
ADRESS: Spanielgatan 4, hus 2 s 7@12
LUFTFLODE: 570/682 l/s
IDENTIFIKATION TILLUFT I/s |FRANLUFT I/'s |KOMMENTAR/
RUM.NR. |OBJEKT |proj. |uppmitt|Pa|idge |proj.| uppmiitt | Pa |lige|AVVIKELSE
PLAN 11
2:1101 ALLRUM/ 10 10 TD21-125
15 5 TD21-100
SOVRUM 6 6 o TD21-100
SOVRUM | 8 8 | TD21-125 3
~ |WC/DUSCH 16 16 FD41-125
- SOVRUM 6 6 i 021100
WC/DUSCH T 15 15 FD41-125
) KOK 10 [ 10 SKP1
forcering 20 40 Utan strypbricka
2:1102 [SOVALKOV | 10 10 TD21-125
a ALLRUM 15 15 i ’ 21125 |
KOK 10 ] 48 { SKP1
B forcering 1 20 40 Utan strypbricka
~ |wc/DUSCH 16 16 - |FD41-125
2:1103 |ALLRUM/ 10 10 TD21-125
5| 5 TD21-100
SOVRUM | 6 6 8 \TD21-100
SOVRUM | 8 8 ] : TD21-125 J
WC/DUSCH 16 16 FD41-125
SOVRUM | 6 6 i - |7D21-100
 |wcmuscH | 15 15 \FD41-125 }
KOK it 10 10 SKP1
i forcering . 20 40 ) Utan strypbricka
2:1104 |[SOVALKOV | 10 10 TD21-125
ALLRUM | 15 15 = TD21-125
KOK : fas 10 10 SKP1
. |forcering 20 40 Utan strypbricka
| |WC/DUSCH i i 16 FD41-125
120 120 134 134 SUMMA

Métmetoder enligt SS-EN 16211:2015 (Ny standard)

ET2, ID3, ST1

MATINSTRUMENT

LoFlo Balometer (ALNOR)

Swema 233 (SWEMA)




OVK-VENTILATION

0709-57 12 50

Sakkunnig LUFT (OVK)

Anders Elg
LUFTFLODESPROTOKOLL 2021-02-23 Sida 3 (5)
SYSTEM: LB 02 S SIGN.
ADRESS: Spanielgatan 4, hus 2 Anders Elg
LUFTFLODE: 570/682 /s
IDENTIFIKATION TILLUFT I/'s |FRANLUFT I/s |KOMMENTAR/
RUM.NR. |OBJEKT |proj.|uppmitt|Pa| ldge | proj.| uppmiitt | Pa |lige|AVVIKELSE
PLAN 12
2:1201 |ALLRUM/ 10 10 TD21-125
e 5 5 TD21-100
SOVRUM 6 6 TD21-100
SOVRUM 8 8 TD21-125 N
WC/DUSCH 16 16 FD41-125 ”
~ |sovRUM | 6 | 6 ' A TD21-100 B
WC/DUSCH 15 15 i FD41-125
KOK 10 10 SKP1
forcering 20 20 ~ |Utan strypbricka
2:1202 [SOVALKOV | 10 10 TD21-125
ALLRUM 15 15 B S R TD21-125
KOK 10 10 SKP1
forcering 20 20 Utan strypbricka
WC/DUSCH T o 16 16 FD41-125
2:1203 |ALLRUM/ 10_| 10 TD21-125
R g~ 5 TD21-100
 |SOVRUM 6 6 TD21-100
SOVRUM 8 8 TD21-125 N
|WC/DUSCH | 16 16 FD41-125
SOVRUM 6 6 | P TD21-100
~ |WC/DUSCH 15 15 FD41-125
KOK | 10 10 SKP1
o forcering e Sr 20| 20 Utan strypbricka
2:1204 [SOVALKOV | 10 10 ) TD21-125 B
ALLRUM 15 451, T] =\ TD21-125
KOK q0 1 10  |skpP1
forcering T 20 2a, Utan strypbricka
WC/DUSCH 16 16 FD41-125
120 120 134 134 SUMMA

Anmérkning/Kommentar

Ritningsund_e_:_rlqg V-57-1-209-214, daterad 2017-09-01

Mitmetoder enligt SS-EN 16211:2015 (Ny standard)

ET2, ID3, ST1

MATINSTRUMENT

LoFlo Balometer (ALNOR)

Swema 233 (SWEMA)




OVK-VENTILATION
Anders Elg

Injustering * OVE-besikiing

0709-57 12 50

Sakkunnig LUFT (OVK)

LUFTFLODESPROTOKOLL

2021-02-23 Sida 4 (5)
SYSTEM: LB 02 SIGN. "
ADRESS: Spanielgatan 4, hus 2 Anders Elg | _
LUFTFLODE: 570/682 /s
IDENTIFIKATION TILLUFT I/s |FRANLUFT I/s |KOMMENTAR/
RUM.NR. [OBJEKT |proj.|uppmitt|Palldge |proj.| uppmiitt | Pa |lige| AVVIKELSE
PLAN 13
2:1301 |ALLRUM/ 10 10 TD21-125
] .. & ] TD21-100
SOVRUM | 6 6 TD21-100
~ |SOVRUM 8 8 TD21-125
WC/DUSCH 16 16 ' FD41-125
SOVRUM | 6 6 | | | |mp21-100
WC/DUSCH 15 15 |FD41-125
KOK . i 10 10 SKP1
forcering i 20 40 ~|Utan strypbricka
2:1302 [SOVALKOV | 10 10 TD21-125
ALLRUM 15 15 \7D21-125
- |KOK 10 10 SKP1
forcering B 20 40 Utan strypbricka
WC/DUSCH 16 16 FD41-125
2:1303 |ALLRUM/ 10 10 TD21-125
BT BT 1 IIB2r-1o
SOVRUM 6 6 TD21-100
- |SOVRUM 8 8 | TD21-125 -
WC/DUSCH | ' 16 16 FD41-125
~ |SOVRUM 6 6 To2l-100 |
WC/DUSCH | ' 15 15 \FD41-125
|KOK e 1 SKP1
)  |forcering 20 40 Utan strypbricka
2:1304 [SOVALKOV | 10 10 TD21-125
ALLRUM | 15| 15 TD21-125 .
) KOK | 10 10 SKP1
forcering e 20 40 Utan strypbricka
WC/DUSCH 16 16 FD41-125
PLAN 14 [HISS 35 35 FD11-125
120 120 169 169 SUMMA

Anmiérkning/Kommentar

Ritningsunderlag V-57-1-209-214, daterad 2017-09-01

Méitmetoder enligt SS-EN 16211:2015 (Ny standard)

ET2, D3,

ST1

MATINSTRUMENT

LoFlo Balometer (ALNOR)

Swema 233 (SWEMA)




OVK-VENTILATION

0709-57 12 50

Sakkunnig LUFT (OVK)

Anders Elg
LUFTFLODESPROTOKOLL 2021-02-23 Sida 5 (1)
SYSTEM: LB 02 SIGN.
ADRESS: Spanielgatan 4, hus 2 Anders Elg | - _;j ;
LUFTFLODE: 570/682 /s
IDENTIFIKATION TILLUFT I/s |FRANLUFT /s |KOMMENTAR/
RUM.NR. |OBJEKT |proj. |uppmiitt|Pa| lige |proj.| uppmitt |Pa|lige|AVIKELSE
PLAN 09, KALLARE
_ |BIOGRAF | 10 | 10 | 10 10
forcering | 150 7 | 150 Ej installerat e
LGH-FRD 40 40 35 35 TD23-160, FD41-160
RULLSTOL/ 18 18 FD41-125
BARNV.RUM 16 16 FD41-125
TRAPPHISS 6 6 3 3 TD21-100,FD51-100
FRD BRF 25 25 FD41-125
EL-RUM 20 2 1 TD23-125
PASSAGE 20 20 = ‘|TD23-125
CYKELRUM 22 22 22 22 TD23-125,FD41-125
PASSAGE 5 5 TD21-100
118 | 118 129 129 SUMMA

Anmaérkning/Kommentar

Ritningsunderlag V-57-1-209-214, daterad 201 7-09-01

Métmetoder enligt SS-EN 16211:2015 (Ny standard)

ET2, 1B3, 511

MATINSTRUMENT

LoFlo Balometer (ALNOR)

Swema 233 (SWEMA)
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